
 
 

 

Wasseruntersuchungen 2023 der Wasserversorgung Wangen-Brüttisellen 

Folgende untersuchten Proben entsprachen den Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung: 
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Chemische Beurteilung 

Wasserhärte (Min-Wert)    33.80   °fh 

Wasserhärte (Max-Wert)    37.50   °fh 

Nitratgehalt (Min-Wert)    21.30   mg/l (Toleranzwert 40 mg/l) 

Nitratgehalt (Max-Wert)    25.20   mg/l (Toleranzwert 40 mg/l) 

Chlorothalonil-Metaboliten  

Zum Berichtszeitpunkt ist eine Klage über diese Grenzwerte am Bundesverwaltungsgericht hängig. Nach einer 

Zwischenverfügung vom 15.2.2021 werden die Chlorothalonilwerte nicht mehr beanstandet. Da der Rechtsfall 

noch nicht abgeschlossen ist, wurde weiterhin Wasser beigemischt um die Werte der entsprechenden 

Metaboliten tief zu halten. 

PFAS im Zürcher Trinkwasser 

Untersuchungen von PFAS im Trinkwasser im Rahmen einer schweizweiten Kampagne des Verbandes der 

Kantonschemiker der Schweiz (VKCS) zeigen, dass die Höchstwerte im Kanton Zürich eingehalten werden. 

Dies gilt sowohl für die aktuell gültigen als auch für den erheblich tiefer liegenden Summen-Höchstwert, dessen 

Einführung in naher Zukunft geplant ist.  

Weitere Informationen: https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/mitteilungen/2023/gesundheit/lebensmittel/pfas-

im-zuercher-trinkwasser.html 

Hygienische Gesamtbeurteilung 

Die mikrobiologischen Proben lagen – so weit untersucht – innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. 

Aerobe mesophile Keime 30°C (Min-Wert)      0     KBE/ml (Grenzwert 300 KBE/ml) 

Aerobe mesophile Keime 30°C (Max-Wert)      38     KBE/ml (Grenzwert 300 KBE/ml) 

E. coli in 100 ml                0      KBE/ml  

Enterokokken in 100 ml               0      KBE/ml  

Herkunft des Wassers  www.lattenbuck.ch  

Die Wasserversorgung Wangen-Brüttisellen bezieht das Wasser von der Gruppenwasserversorgung 

Lattenbuck mit Sitz in Wallisellen. 

Aus Quellen    2 % 

Aus Grundwasser 98 % 

https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/mitteilungen/2023/gesundheit/lebensmittel/pfas-im-zuercher-trinkwasser.html
https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/mitteilungen/2023/gesundheit/lebensmittel/pfas-im-zuercher-trinkwasser.html
http://www.lattenbuck.ch/


 
 

 
 

Behandlung des Wassers 

Quellwasser  teilweise UV-Behandlung 

Grundwasser  keine Behandlung 

Die ausführlichen Analysen sind unter www.wasserqualitaet.ch oder www.trinkwasser.ch oder www.lattenbuck.ch ersichtlich. 

Bei Fragen steht Ihnen die Wasserversorgung unter 044 835 22 44 gerne zur Verfügung. Die nächsten Entnahmen von 

Wasserproben sind für Januar, April, Juli und Oktober 2024 vorgesehen. 

 

Werke Wangen-Brüttisellen 

 

Die Betriebsleitung 

http://www.wasserqualitaet.ch/
http://www.trinkwasser.ch/
http://www.lattenbuck.ch/

